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Securitate:

Va rugam sa citit cu atentie acest manual de utilizare inainte de a pune in functiune aparatul. In acest fel evitati
defectiunile provenite Instalarea, montarea sa fie executate conform procedurilor ,prescriptiilor in
vigoare.Respectati normele privind protectia muncii. Producatorul raspunzator pentru pagube provocate de
utilizare necorespunzatoare,reglaje, manevre gresite de catre utilizator.

Declaration of conformity
Noi, RESOL Elektronische Regelungen GmbH, D-45527
Hattingen, declaram ca produsul DeltaSol®AX corespunde:

EN 55 014-1
EN 60 730-1

According to the regulations of the above directives, the
Marcajul produsului C €:

73/ 23/EWG
Hattingen, 07.07.2006

RESOL Elektronische Regelungen GmbH

e e

ppa. Gerald Neuse

Produsul DeltaSol AX
Contine: 2 senzori de temperatura (PT1000)
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Date tehnic:

Carcasa: plastic PC-ABS

Clasa de protectie: IP 20 / DIN
40050

Temperatura ambientala: 0 ...40°C
Dimensiuni: @130 mm, 45 mm
Montare: pe perete

Afisaj: 1 bec de control

Intrare: 2 senzori de energie
PT1000

lesire:1 releu standard

Comutarea marjei de temp.:

AT 2 ... 16 K reglabil

Diferenta de temp. la decuplare:
1,6 K sub valoarea cuplarii

Valori de control: -20 ... +150 °C
Consum de energie electrica: max.
4 A

Alimentare: 220 ... 240 V~

DeltaSol® AX

Acest sistem se utilizeaza la majoritatea aplicatilor unde este necesar
compararea si comanda / comutarea a doua valori de temperaturi.

Exemple: instalatii solare, instalatii de incalzire clasice (pe gaz sau combustibil
solid ), sisteme de climatizare, unele aplicatii industraiale,etc.

Controlerul compara diferenta de temperatura masurata de senzori. Pe baza
valorilor masurate si a temperaturii reglate in prealabil, cupleaza /
decupleaza functionarea circuitelor

RESOL DeltaSol AX 115211 70
RESOL DeltaSol A X -full kit - 115 211 80
45 Contine 2 senzori de temperatura Pt1000 (1 x FKP6, 1 x FRP6)

Dispozitive recomandate:
Protector impotriva supratensiunii

RESOL recomanda folosirea acestui dispozitiv care impiedica distrugerea
senzorilor de temperatura sensibile la supratensiuni.Exemplu: in cazul
descarcarilor electrice in apropriere.

RESOL SP1 180 110 10

Descarcarile electrostatice pot provoca deteriorarea
& componentelor electronice.

C Atentie!! Parti sub tensiune! c €

31
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1. Instalare
1.1 Montare

invelis protector capac

baza

1.2 Legaturi electrice
siguranta T4A

sursa energie

senzor 2
releu (consumatorr)

senzor1

Racord pentru pamantare

garnitura de etansare

Atentie!
Decuplati aparatul de la reteaua
electrica  inainte de  deschiderea

invelisului protector.
Pentru functionarea optima a aparatului, nu-l
expuneti campurilor electromagnetice puternice.
Intreruperea alimentarii electrice a aparatului sa fie
accesibil in oric moment. Traseul cablurilor de retea
si cel a senzorilor sa fie montate in canale separate.
Aparatul se monteaza in interiorul incaperilor la locuri

RESOL

uscate, fara umezeala,praf,etc.
Fixarea pe perete se face cu ajutorul diblurilor.

Legarea senzorilor la cleme :

1/2 = senzor 1 (senzor colector)
3/4 = senzor 2 (senzor colector)
lesiri releu:

7 = normal contact deschis (RO)
8 = norma@ntact inchis (RC)
9 = punct comun (N)

racord pentru pamantare
legarea alimentarii(ac sursa energie :
10 = conductor null N
11 = conductor faza L
Racord pentru pamantare

Cablurile se fixeaza pe suport cu ajutorul suruburilor

incastrate.

Inainte de repunerea capacului sa nu uitati sa puneti
garnitura siliconica de protectie in canal.
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2. Functii si reglaje
2.1 Micro-intrerupator si potentiometru

Micro-intrerupatorul (A) cuplat(ON) decuplat (OFF)
Functii:

* Mod manual (1 micro-intrerupator)

* Valoare temp. maxim (2 micro-intrerupator)

C
* Protectie anti-inghet (3 micro-intrerupator)
* Valoare temp. minim(4 micro-intrerupator)
2 16

AT/K

Potentiometrul B reglarea temp. minim sau
B maxim °C.
Sl

Potentiometrul C valoarea cuplarii At (K).
l!i““‘lllif>

T/°C

2.2 Cuplare diferenta de temperatura

Aparatul controleaza diferenta de temperatura
existenta intre senzorii S1 si S2, comutand daca
diferenta  depaseste  valoarea reglata  din
potentiometru. Daca At revine la valoarea normala
reglata, releul va fi decuplat. Becul de control
lumineaza in verde. Toleranta de decuplare este fixa:
1,6K , adica la decuplare valoarea temperaturii
AT/K trebuie sa scada cu 1.6K sub valoarea reglata.
Domeniul de reglare: 2......16K

Valoarea reglata de catre producator 6K.

N
o)

2.3 Mod manual
Cu ajutorul micro-intrerupatorului, aparatul se tine in
mod manual, cu releul cuplat pentru intretinere sau

1 . A cand este necesar. Releul funtioneaza permanent
~ (mod manual ) cand micro-intrerupatorul este in
Z pozitia MAN. In cazul operarii in mod manual becul

lumineaza verde. Reglajul de catre producator mod
manual decuplat ON , aparatul functioneaza in regim
MAN automat.

5]
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2.4 Limitare de temperatura maxima

In pozitia cuplata ON a micro-intrerupatorului2 , se

% A B ) . X .
% regleaza temp. maxima cu ajutorul potentiometrului pe
. baza valorii senzorului S2. Daca temp. depaseste
valoarea reglata, releul decupleaza si becul de control
lumineaza in rosu. Reglajul din fabrica a micro-
28 Sa intrerupatorului este in pozitia ON, valoarea temp.

T /00 60C°. Domeniul reglarii este intre 20....90C°.

Lm

[
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2.5 Protectia anti-inghet

Aparatul DeItaSoI® AX |, detine si functia anti-

3 A inghet. Instalatile solare, in general, contin amestecul

- glycol-apa. Acestor instalati nu este necesara functia

% anti-inghet, doar in cazul in care functioneaza doar cu
apa.

Functia anti-inghet ia in considerare valoarea senzorului
ﬂ S1(senzor colector). Cum valoarea masurata scade la
+4C°, se cupleaza pompa, care incepe sa incalzeasca
?P;Pé colectorul, pompand lichid mai cald din boiler catre
colector. Depasind temp. +5C°, pompa se opreste.
IMPORTANT: cum la aceasta functie avem la
dispozitie un volum mic de energie termica, le folosim
in primul acolo unde temp. rar scade sub 0C°.
Reglajul fabricantului: functia anti-inghet decuplat.

2.6 Limitarea temperaturii minime

In pozitia cuplata ON a micro-intrerupatorului 4 , se
regleaza temp. minima cu ajutorul potentiometrului
pe baza valorii senzorului S2. Daca temp. depaseste
valoarea reglata, releul decupleaza si becul
de control lumineaza rosu. Reglajul din fabrica: cu
micro-intrerupator in pozitia OFF, valoarea temp.
60C°. Domeniul reglarii: 20....90C°.

%

T/°C

[
O
~—

2.7 Coduri de semnalizare

Releu cuplat verde

Modul manual activat verde (intermitent)

Depasirea temperaturii maxime rosu (intermitent) L .

Protectia anti-inghet activat verde (intermitent) |  LED-ul 'Inﬁlca ?tarea delfljlnptlfnare actuala a
Temperatura minima inferioara rosu (intermitent) aparatului conform tabelului alaturat.
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3. Sfaturi utile

Daca aparatul nu functioneaza corect, verificati

rt tru si t
Suport pentru siguranta de urmatoarele aspecte:

rezerva
(partea interioara a invelisului).

— daca nu porneste verificati siguranta fuzibila;
aparatul contine o siguranta de 4A, care se poate
inlocui dupa demontarea capacului.

— Verificare senzori; senzorul dezlegat se poate
verifica cu ajutorul unui ohm-metru, masurand

Valorile rezistentei electrice a senzorilor Pt1000

4. Aplicatii practice

Sistem solar standard cu 1 rezervor de acumulare

AN

N

MAN|

=)
z

2 AN (=
=

i ol |

A

AT/K

RO (A

@ Folositi racordul de pamantare !

Daca diferenta de temp. actuala At depaseste
valoarea reglata intre colector si
acumulare,
caldura din colector catre boiler. Daca diferenta de
temp. scade sub valoarea At reglata, pompa se

opreste. Reglarea din fabrica:

60C.

aparatul

rezervorul

°c | 10 | 5 0 5 10 | 15 | 20 | 25 | 30 valorile conform tabelului alaturat.
Q | 961 | 980 |1000 | 1019 | 1039 | 1058 | 1078 |1097 |1117

°C 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Q 1136 | 1155 | 1175 | 1194 | 1213 | 1232 | 1252 |1271 [1290

°C 80 85 90 95 100 105 110 115

Q 1309 | 1328 | 1347 | 1366 | 1385 | 1404 | 1423 | 1442

1

RO[RCIN| N

—

porneste pompa si

At 6K, temp boiler

de
trimite

senzor colector

S1 =

S2 senzor rezervor de acumulare

RO = pompa solara

7]
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Suplimentarea incalzirii cu utilizarea vanei cu 3 cai N

N
3

E
~
oo
©
-
=
=
s

S1 82 ROIRC|N [N |L

; i
OFF e !

C

AT/K

-0 52

-

@ Folositi racord de pamantare !

Daca diferenta de temp. intre boiler si circuitul de

incalzire depaseste valoarea reglata, comuta vana cu

3 cai. Imediat ce diferenta de temp. a circuitului de S1 = senzor boiler

incalzire scade cu 1,6K sub temp. reglata, aparatul g5 - genzor circuit de incalzire
comuta vana cu 3 cai in pozitia initiala ( incalzirea RO = vana cu 3 cai
functioneaza de la centrala termica). Diferenta de

temp. este reglabila, dar toleranta de

recuplare(histerezie) 1,6K este fixa.

Schimb de caldura
(intre 2 boilere)

ON A l\_‘_ET
UL C —
%%% 11234 7 [8]9[10[11
T st | s2 RO[RC|N[N]|L

1T T T

T
on focT 354

C

2 16

AT/K

@ Folositi racord de pamantare !

Daca diferenta de temp. actuala At, depaseste

valoarea reglata intre boiler1 si 2 , aparatul porneste

pompa si transmite caldura din boilerull catre $1 = senzor (1) boiler1
boilerul2. Cum temp. scade cu 1,6K sub valoarea S2 = senzor (2) boiler2
minima reglata, pompa decupleaza. RO = pompa



DeltaSol® AX

Incalzire boiler

PN

N

| b |

MAl

=)
z z

BRI mI
5

T/°C AT/K

@ Folositi racord de pamantare! [

Aparatul compara valorile intre senzorul1 si senzorul
2. Daca temp. cazanului cu combustibil solid
depaseste valoarea At reglata, porneste pompa. In ST = senzor cazan
acelasi timp urmareste si temp minima. S2 = senzor boiler

RO = pompa

Aparatul se poate folosi in cazuri unde este necesar,
functia comutator diferenta de temperatura sau
functia de termostat.

9]
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5. Anexa: ghid practic pentru identificarea defectiunilor

Pompa este supraincalzita, fara ca transferul de
caldura de la colector la rezervor sa se realizeze,
fluxul de alimentare si fluxul de retur sunt in egala
masura incalzite, clocotind probabil in conducte.

Aer in sistem?

Sistem de evacuare,
creste presiunea
sistemulul la cel putin
presiunea primara
statica plus 0,5 bar;
daca este necesar marit
presiunea in continuare¢

deschizand si
Inchizand pompa pentru

un interval de timp redus

nu da

L

Este circuitul colectorului
blocat la un filtru
murdar?

da

| Curatati filtrul

Pompa se activeaza cu dificultate si se dezactiveaza imediat.

Diferenta de temperatura
la pornire A t este prea
mare

Pompa este activata pentru o secunda, se inchide,
se deschide iar, etc. (,instabilitate a controlerului)

Este diferenta de
temperatura la
controler prea mica?

nu da Tnchideti si deschideti A t
consecutiv.
nu o.k.

Pozitionare gresita a |
senzorului colector?

da Montati senzorul colector

| la colectorul de iesire cel

mai fierbinte al circuitului
solar);

Diferenta de temperatura intre rezervor si colector creste
exagerat de mult in timpul acestei operatii; circuitul
colectorului nu poate imprastia caldura.

nu da

Inchideti si deschideti A T
T consecutiv.

Senzorul colector pozitiorjat
nefavorabil (ex. senzorul gde
contact in locul senzorulu

de imersiune?

da Daca este necesar activati
| functia tubului vidat

o.k.

110

Pompa circuitului
colector este defecta ?

nu da

| I

Verificati / Inlocuiti

Schimbatorul de caldura

| I—

calcifiicat?
nu da Decalcifiere
I
Schimbatorul de caldura
blocat?
nu da Curatati
|
Schimbatorul de
caldura prea mic?
da

Noi calcule ale
dimensiunii.
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Rezervoarele sunt racite in timpul noptii. Pompa circuitului solar nu functioneaza desi
colectorul este mai fierbinte decat rezervorul.

Pompa C|rCU|t_uIU| - Ledul de control transmite Nu este curegt; ver]f!cat,l .
golector fun__c’;loneaza in semanle intermitente? S|gL.JIran’;leIe / inlocuiti-le gi
timpul noptii? verificati sursa de
Verificati functiile N u i
U da i funct da nu energie.
controlerului

Temperatura colectorulpi . “
estep mai ridicats  in Pompa se deschide in Diferenta de temperatura
; .. A istem rare manual reglata | hider
timpul noptii decat temp. sistem de operare manua egata. a deschide ea.
ambiental3? | | y i pompei este prea mare;
| L nu a alegeti o clapeta mai
nu da verificati clapeta de sens A
| potrivita
Controlerul elibereaza
Izolatia rezervorului este curentul pentru pompa?
suficienta?
" | | Intensificati izolatia. | da —{Pompa este infundata?

da nu da |
|

|zolatia rezervorului este

destu| de aproape de El|berat,| / deSfundat,i
rezervor? ” " pompa folosind o
u Inlocuitisau surubelnita;
da nu intensificati izolatia. functioneaza acum?
— nu
Conexiunile rezervoruluf sunt
izolate? .
| | Slguran’;ele_ Pompa este defecta? —
controlerului sunt 0.k.? N e
da nu | inlocuiti-o.
Lasati 3 a il n da
asati apa sa curga in
Fluxul de apa calda ; . . ’L
pa lateral sau printr-un sifo
este condus inspre (inclinati n fata): mai | [Tvocutio
Sus? Slinayl ), Inlocuiti sigurantele. Controlerul pare defect

I da putine pierderi din rezeryor — nlocuiti-1.

acum?

-1 nu da —

| |
o.k.

Controlati  dispozitivul
de siguranta al fluxului
de retur in circulatia
apei calde- o.k.

nu

_|__ Curatati sau Tnlocuiti.

1|
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Note

RESOL - Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstralte 10

D - 45527 Hattingen

Tel.: +49(0)2324/9648 -0
Fax: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 55

www.resol.de
info@resol.de

Comentarii:
Designul si specificatiile pot fi modificate fara notificare in prealabil.
llustratiile pot fi diferite in functie de modelul de productie / serie.
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